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Installations- und Bedienungsanleitung
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Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Anschluss und Inbetriebnahme griindlich durch.



Stormeldung und Betriebsmeldung GMV-RP-BST01

flir GMV5-Innengerdte (Kassetten/Truhen/Kanalgerdte zum Aufstecken auf die Hauptplatine.
Mit 2 LED-Anzeigen und 2 Relais (Wechsler 230V/5A)

Stormeldekontakt (Links)

Im Normalzustand ist dieses Relais
angezogen. Bei einer Stérmeldung
fallt das Relais ab. Somit kann ein
Stromausfall erkannt werden.
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Betriebsmeldekontakt (Rechts)

Das Relais zieht an, wenn das
Gerdt eingeschaltet ist.
(LED 1 leuchtet)
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