= KRONE

Partnerin Sachen Klima

Installations- und Bedienungsanleitung

EINBAU-KIT FUR REGLER TYyPA/B/C/D

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Anschluss und Inbetriebnahme griindlich durch.



Regler Typ A/B/C/D

MONTAGE
An der Einheit montierte Steuerung

Vorher auszufiihrende Tatigkeiten:

- Offnen Sie die Steuerung, indem Sie die Sicherungsschraube an der Seite entfernen. SchlieRen Sie die mitgelieferten
Kabel, wie in den beigefiigten Abbildungen (3a, 3b, 3c, 3d) dargestellt, entsprechend dem ausgewahlten Steuer-
ungstyp an.

- Stecken Sie den Temperaturfiihler (Ref. A) in den entsprechenden CN1-Anschluss und poditionieren Sie den Schutz-
schalter JP1 wie in den Abbildungen (2a, 2b, 2c, 2d) dargestellt.

- Falls erforderlich, konfigurieren Sie die PS-Schutzschalter (Ref. C).

- SchlieRen Sie die Steuerung mithilfe der zuvor entfernten Sicherungsschraube.

- Schalten Sie die Stromversorgung aus.

- Entfernen Sie das Gehduse.

- Setzen Sie die Steuerung, wiein Abb. 1 dargestellt, in den oberen Teil des Steuerungskastens ein. Sie muss auf die
dafiir vorgesehenen Flachstecker aufgesetzt und mit den zwei mitgelieferten Schrauben gesichert werden.

- Offnen Sie den Steuerungskasten der Einheit, um den Anschlusskasten, wie in den Abbildungen 4a, 4b, 4c und 4d
dargestellt, anzuschlieRen. Bei Steuerungen des Typs A stecken Sie die beiden Stecker mit 4 oder 6 Stiften, wiein
den Abbildungen 4a und 4b dargestellt, ein.

- Bei Steuerung des Typs C stecken Sie den Stecker mit 4 Stiften in die entsprechenden Anschliisse (PHASE-NULLLEITER-
ABSCHIRMUNG), siehe Abbildungen 4C und 4D ein (braunes, blaues und schwarzes Kabel). Stecken Sie zum Abschluss
den Stecker (Ref. B)in die Muffe vom Motorkabel.

- Stellen Sie abschliRend sicher, dass der Luftsensor neben dem Ventilator mit dem mitgelieferten Abschirmungs-
material versehen wurde (siehe Installationshandbuch der Einheit).




CONTROL TYPE A - CONTROLLO TIPO A- TYPE DE CONTROLE A -
ELEKTRONISCHE STEUERUNG TYPA- CONTROL TIPO A
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CONTROL TYPE B - CONTROLLO TIPO B- TYPE DE CONTROLE B - EL.EKTRONISCHE STEUERUNG TYP B- CONTROL TIPO B
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CONTROL TYPE C - CONTROLLO TIPO C- TYPE DE CONTROLE C - ELEKTRONISCHE STEUERUNG TYP C- CONTROL TIPO C
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CONTROL TYPE D - CONTROLLO TIPO D- TYPE DE CONTROLE D - ELEKTRONISCHE STEUERUNG TYP D- CONTROL TIPO D
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www.krone-klima.de

Dieses Produkt darf nicht iber den Hausmiill entsorgt werden.
Dieses Produkt muss an einer autorisierten Recycling-Stelle
fiir elektrische und elektronische Gerdte entsorgt werden.

© Krone Kilte & Klima Vertriebs GmbH

Fiir Druckfehler wird keine Haftung iibernommen. Anderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen kénnen abweichen.
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